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Huebstrasse

Fridliweg

Werkhofstrasse

Huebacker

17) Störenbergstr. 1D
Q: 25.0 kW
m: 860 l/h

25) Huebackerstr. 30
Q: 38 kW
m: 1'307 l/h

TS25
40 kW
48 m
1'376 kg/h
H-40+40

TS26
25 kW
13 m
860 kg/h
H-32+32

31-40) ÜB Acuo AG
Q: 86 kW (10 Stationen)
m: 3'096 l/h
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Huebgartenstrasse
Ampelweg

Liebenfelsstrasse

Störenbergstrasse

Torggelstrasse

Oberhofstrasse

Huebgarte

Torggel

TS24
159 kW
8 m
5'470 kg/h
H-63+63

TS24.5
38 kW
8 m
1'307 kg/h
H-32+32
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Friedhof

Störenbergstrasse

Huebackerstrasse

Hauptstrasse

Bahnhofstrasse

Liebenfelsstrasse

Bachw
eg

Seestrasse

Dr. A. O. Fleisch-Strasse

Hauptstrasse

Huebackerstrasse

Ringstrasse

Müligartenstrasse

Guldifussstrasse

H
echlerstrasse

M
oosackerstrasse

Seehaldenstrasse

Seehaldenstrasse

Hauptstrasse

Klingeneggstrasse

Ampelstrasse

Seehaldenstrasse

Thurbo-Seelinie

Thurbo-Seelinie

Thurbo-SeelinieThurbo-Seelinie

Ampel

Schlosswis

Mammern
H ä chler

Braate

Chlingenegg

M ü ligarte

Schloss

Rappegarte

Heiligeb

M.ü.m. 403.00

30.3R 250-800

8R 250-800

1045

442

30.3R 250-800

8R 250-800

5) Hauptstr. 20
Q: 64.0 kW
m: 2'200 l/h

4) Hauptstr. 16/18
Q: 63.0 kW
m: 2'200 l/h

8) Hechlerstr. 3
Q: 60.0 kW
m: 2'064 l/h

3) Hauptstr. 12/14
Q: 64.0 kW
m: 2'200 l/h

6) Hauptstr. 22
Q: 65.0 kW
m: 2'236 l/h

7) Hechlerstr. 1
Q: 20.0 kW
m: 688 l/h

10) Bahnhofstr. 2
Q: 14.0 kW
m: 482 l/h

13) Hauptstr. 11
Q: 18.0 kW
m: 619 l/h 11) Hauptstr. 7+9

Q: 130.0 kW
m: 4'472 l/h

22) Störenberg. 2.1
Q: 25.0 kW
m: 860 l/h

21) Störenbergstr. 2
Q: 12.0 kW
m: 413 l/h

30) Hauptstr. 5
Q: 50.0 kW
m: 1'720 l/h

20) Werkhofstr. 2
Q: 15.0 kW
m: 516 l/h

12) Hauptstrasse 10
Q: 13 kW
m: 447 l/h

15) Seestr. 3
Q: 80.0 kW, dt 25
m: 2'752 l/h

19) Liebenfelstr. 3+5
Q: 22.0 kW
m: 757 l/h

2) Hauptstr. 2
Q: 80.0 kW
m: 2'752 l/h

18) Liebenfelstr. 1
Q: 20.0 kW
m: 688 l/h

24) Dr. A.O. Fleisch-Str. 2.1
Katholische Kirche
Q: 35.0 kW
m: 1'204 l/h

1) Dr. A.O. Fleisch-Str. 3
Q: 900.0 kW (20K)
m: 38'700 l/h

16) Seestr. 7
Q: 15.0 kW, dt 25
m: 516 l/h

14) Seestr. 1
Q: 10.0 kW
m: 344 l/h

23) Dr. A.O. Fleisch-Str. 2
Katholisches Pfarrhaus
Q: 20.0 kW
m: 688 l/h

9) Ringstr. 2
Q: 20.0 kW, dt 25
m: 688 l/h

Bachüberquerung
(Siehe Detailplan)

TS2
1'040 kW
2x 196 m
35'776 kg/h
2x H-110

TS3
80 kW
2x 11 m
2'752 kg/h
2x H-40

TS4
960 kW
2x 171 m
27'540 kg/h
2x H-110

TS5
35 kW
27 m
1'204 kg/h
H-32+32

TS13
103 kW
89 m
3'543 kg/h
H-50+50

TS10
35 kW
24 m
1'204 kg/h
H-32+32

TS12
20 kW
27 m
688 kg/h
H-32+32

TS9
158 kW
20 m
5'435 kg/h
H-63+63

TS19
20 kW
2x 9m
688 kg/h
2x H-32

TS20
806 kW
2x 26m
27'726 kg/h
2x H-110

TS21
22 kW
9 m
757 kg/h
2x H-32

TS22
784kW
2x 132 m
26'970 kg/h
2x H-110

TS23
199 kW
44 m
6'846 kg/h
H-63+63

TS27
15 kW
11 m
516 kg/h
H-25+25

TS28
585 kW
2x 15 m
20'124 kg/h
2x H-110

TS29
25kW
2x 11 m
860 kg/h
2x H-32

TS30
560 kW
2x 99 m
19'264 kg/h
2x H-90

TS32
12kW
15m
413 kg/h
H-25+25

TS34
498 kW
2x 96 m
17'132 kg/h
2x H-90

TS35
148 kW
21 m
5'091 kg/h
H-63+63

TS37
130 kW
15 m
4'472 kg/h
H-50+50

TS38
350 kW
2x 30 m
12'040 kg/h
2x H-90

TS39
14 kW
2x 23m
482 kg/h
2x H-25

TS40
336 kW
2x 31 m
11'558 kg/h
2x H-90TS41

20 kW
2x 18 m
688 kg/h
2x H-32

TS44
64 kW
26 m
2'200 kg/h
H-40+40TS46

63 kW
13 m
2'167 kg/h
H-40+40

TS48
65kW
11 m
2'236 kg/h
H-40+40

TS49
64 kW
28m
2'202 kg/h
H-40+40

TS18
826 kW
2x 14 m
28'414 kg/h
2x H-110

TS17
13 kW
134 m
447 kg/h
H-25+25

TS16
80 kW
34 m
2'757 kg/h
H-50+50

TS15
93 kW
32 m
3'199 kg/h
H-50+50

TS14
10 kW
3 m
344 kg/h
H-25+25

TS7
15 kW
69m
516 kg/h
H-25+25

TS6
20 kW
46m
688 kg/h
H-32+32

Terrain

250

TS42
60 kW
2x 5 m
2'064 kg/h
2x H-50

TS43
256 kW
50 m
8'806 kg/h
H-75+75

TS45
192 kW
44 m
6'605 kg/h
H-63+63

TS47
129kW
74 m
4'438 kg/h
H-63+63

TS11
123 kW
1 m
4'231 kg/h
H-50+50

TS4.1
(AV)
25 kW
2x 1m
717 kg/h
2x H-32

TS4.2
900kW
2x 45 m
38'700 kg/h
2x H-110

Repeater 668m

TS24.1
121 kW
106 m
4'164 kg/h
H-50+50

TS53
30 kW
33 m
1'032 kg/h
H-32+32

TS54
41 kW
77 m
1'411 kg/h
H-32+32

TS52
71 kW
38 m
2'443 kg/h
H-40+40

26 Seehaldestrasse 1
Q: 30.0 kW
m: 929 l/h

27 Seehaldestrasse 3
Q: 26.0 kW
m: 895 l/h

1057

1120

125

124

122

116

Müligartenstrasse

BUS Strang 1 (828m)
BUS Strang 2 (768m)
BUS Strang 3 (955m)
BUS Strang 4 (1433m)

52525252

Spülbohrung_2 unter SBB Trasse
Für Heizung 1 Doppelrohr H-63+63/D180mm und BUS-Leitungen:
1 x Stahlrohr Dinnen min. 240mm, Länge ca. 45m
(OK Stahlrohr min. 2.0m UK Gleisbett bzw. Sole Stahlrohr min. 1.0m unter Terrain)
Für EW (Option):
1 x Leerrohr; Stahlrohr Dinnen 100mm (parallel zur Heizung)

Spülbohrung_3 unter Haupstrasse
Für Heizung 1 Doppelrohr H-63+63/D180mm und BUS-Leitungen:
1 x Stahlrohr Dinnen min. 240mm, Länge ca. 16m
(Sole Stahlrohr min. 1.0m unter Terrain)
Für EW (Option):
1 x Leerrohr; Stahlrohr Dinnen 100mm (parallel zur Heizung)

Pressvortrieb unter SBB Trasse
Für Heizung 2 Einzelrohre KRE-125/D280mm und BUS-Leitungen:
2 x Stahlrohr Dinnen min. 460mm, Länge ca. 13m
(OK Stahlrohr min. 2.0m UK Gleisbett bzw. Sole Stahlrohr min. 1.1m unter Terrain)
Für EW (Option):
1 x Leerrohr; Stahlrohr Dinnen 100mm (parallel zur Heizung)

Spülbohrung_4 unter Kreuzung
Für Heizung 1 Doppelrohr H-50+50/D160mm und BUS-Leitungen:
1 x Stahlrohr Dinnen min. 220mm, Länge ca. 30m
(Sole Stahlrohr min. 1.0m unter Terrain)
Für EW (Option):
1 x Leerrohr; Stahlrohr Dinnen 100mm (parallel zur Heizung)
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Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung 190 mm

Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung 190 mm

Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung 190 mm

Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung 190 mm

E 
30

EI 30 Steinwolle 160  mm

UNITEX SW 19 0 mm

EI 90

UNITEX 190 mmdemontierbar

UNITEX 60 mmdemontierbar

UNITEX 60 mm
demontierbar

UNITEX 190 mm
demontierbar
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Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Fundament Stütze 4000/4000/1000

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/1000

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 3000/3000/800

Einlage in Bodenpl.
100/100/30 mmGefälle mit Hartbeton

erstellen

OK Ablauf = -3. 51
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3.0.05 Treppe

TreppeBF:4.96  m2FF: 0.00 m 23.0.05B: Beton rohW:gestrichenD: roh

4.0.05 Treppe

TreppeBF:4.96 m2FF: 0.00 m 2

4.0.05B:Beton rohW:gestrichenD:roh

STR:
-0.32

BRR:
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16S x 0.18 5 m x 0.26 5 m

0.0.2 TG Einfahrt / 5 BPP

TG Einfahrt / 5 BPP
BF:237.44 m 2FF: 0.00  m2

0.0.2
B: Hartbeton imprägniert
W:rohD:roh

5.0.01 Flur

Flur
BF:25.81  m2FF: 1.17  m 2

5.0.01 2.32-
2.47-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

0.0.1 Tiefgarage, 38 PPTiefgarage, 38 PP
BF:1’241.20 m 2FF: 0.00  m20.0.1

B: HartbetonW:rohD: roh

0.0.6 Schutz- & Abstellraum

Schutz- & Abstellraum

BF:54.19  m2FF: 0.00 m 2

0.0.6 2.81 5-

2.84 5-B: Zementüberzug
W:rohD: roh

5.0.02 Technik

TechnikFF:0.00  m2

5.0.02 2.44-

2.47-
B: ZementüberzugW:roh

D:roh 5.0.04 Abstell

AbstellFF:1.64  m2

5.0.04 2.44-
2.47-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

5.0.03 Waschen

WaschenFF:0.00  m2

5.0.03 2.44-
2.47-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

4.0.02 Technik

TechnikBF:9.75  m2FF: 0.00 m 2

4.0.02 1.34-
1.37-B: HartbetonW:gestrichenD: roh

3.0.02 Technik

TechnikBF:9.43 m 2FF:0.00  m2

3.0.02 1.34-

1.37-
B: Zementüberzug
W:gestrichenD:roh

4.0.03 Waschen

WaschenBF:23.62  m2FF: 0.00 m 2

4.0.03 1.34-
1.37-

B: Zemnetüberzug
W: gestrichenD: roh

AbstellBF:14.50  m2FF: 0.00 m 2

4.0.04 1.34-
1.37-

B:Zemnetüberzug
W: gestrichenD: roh

3.0.04 Abstell

AbstellBF:26.56 m2FF: 0.00 m 2

3.0.04 1.34-
1.37-B:Zementüberzug

W:gestrichenD:roh

3.0.03 Waschen

WaschenBF:10.39  m2FF: 0.00 m 2

3.0.03 1.34-
1.37-

B:Zementüberzug
W: gestrichenD:roh

4.0.01 Flur

Flur
BF:25.78  m2FF: 0.00 m 2

4.0.01 1.22-
1.37-

B:ZemnetüberzugW: gestrichenD:roh

3.0.01 Flur

Flur
BF:25.10  m2FF: 0.00 m 2

3.0.01 1.22-

1.37-
B: ZementüberzugW:gestrichenD: roh

0.05 Vorraum

VorraumBF:24.65  m2FF: 0.00 m 2

0.05 2.845-
2.81 5-B:HartbetonW:gestrichenD:roh

0.0.3 Schleuse H 3-4

Schleuse H 3-4BF:5.34 m 2FF: 0.00  m2

0.0.3 1.20-
1.22-B: Beton rohW:gestrichenD:roh
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Stahlbeton 250
WD XPS

100 mm
Noppenbahn

Einlage in Bodenpl.

100/100/30 m
m

Gefälle mit Hartbeton

erstellen

OK Ablauf = -3.9 1

H 1 TH gegen Erdreich
Aussenputz

20 mm

Flumroc Compact Pro 60 mm

Stahlbeton
250 mm

WD XPS
100 mm

Noppenbahn
20mm
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1.0.04 Keller WHG 1.5

Keller WHG 1.5
BF:11.27  m 2FF: 0.00 m 2

1.0.04 1.88-

1.93-
B: ZementüberzugW: roh

D:roh

0.0.2 TG Einfahrt / 5 BPP

TG Einfahrt / 5 BPP
BF:237.44 m 2FF: 0.00  m2

0.0.2
B: Hartbeton imprägniert
W:rohD:roh

0.0.1 Tiefgarage, 38 PPTiefgarage, 38 PP
BF:1’241.20 m 2FF: 0.00  m20.0.1

B: HartbetonW:rohD: roh

1.0.05 Keller WHG 1.4

Keller WHG 1.4
BF:12.07  m2FF: 0.00 m 2

1.0.05 1.88-

1.93-
B: ZementüberzugW:roh

D: roh

1.0.06 Keller WHG 1.3

Keller WHG 1.3
BF:12.45  m2FF: 0.00 m 2

1.0.06 1.88-
1.93-B: Zementüberzug

W:roh
D: roh

Keller WHG 1.2
BF:11.62  m2FF: 0.00 m2

1.0.07 1.88-
1.93-

B:ZementüberzugW:roh
D: roh

1.0.08 Technik

TechnikBF:11.78  m2FF: 0.00 m2

1.0.08 1.88-
1.93-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

1.0.03 Flur

Flur
BF:12.48  m2FF: 0.00 m 2

1.0.03 1.88-
1.93-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

1.0.02 Treppenhaus

TreppenhausBF:33.22 m 2FF: 0.00  m2

1.0.02 1.90-
1.93-B: HartbetonW:roh

D: roh

1.0.01 Schleuse

SchleuseBF:11.62  m2FF: 0.00 m 2

1.0.01 1.88-
1.93-B:ZementüberzugW:roh

D:roh

1.0.09 Elektrozentrale

Elektrozentrale
BF:6.86 m 2FF:0.00  m2

1.0.09 1.88-
1.93-B: Zementüberzug

W:roh
D: roh
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Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/1000

Fundament Stütze 3000/3000/800

Fundament Stütze 3000/3000/800

Fundament Stütze 3000/3000/800

OK F.B. -1.90

OK R.B. -2.00 Ram
penrinne

CRR 150

B:
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Einlage in Bodenpl.
100/100/30 m mGefälle mit Hartbeton

erstellen

OK Ablauf = -3. 91
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0.00.03 Rampe

RampeBF:69.22  m2FF: 0.00 m 2

0.00.03B: Hartbeton imprägniert Besenstrich

W:roh/gestrichenD: roh/gestrichen

0.0.2 TG Einfahrt / 5 BPP

TG Einfahrt / 5 BPP
BF:237.44 m 2FF: 0.00  m2

0.0.2
B: Hartbeton imprägniert
W:rohD:roh

0.0.1 Tiefgarage, 38 PPTiefgarage, 38 PP
BF:1’241.20 m 2FF: 0.00  m20.0.1

B: HartbetonW:rohD: roh

2.0.03 Keller WHG 2.2

Keller WHG 2.2
BF:12.74  m2FF: 0.00 m 2

2.0.03 2.10-

2.25-
B: Zementüberzug
W:roh

D: roh

2.0.05 Keller WHG 2.4

Keller WHG 2.4
BF:10.74  m 2FF: 0.00  m2

2.0.05 2.10-
2.25-B: ZementüberzugW:roh

D:roh

2.0.04 Keller WHG 2.3

Keller WHG 2.3
BF:11.56  m2FF: 0.00  m2

2.0.04 2.10-

2.25-
B: Zementüberzug
W:roh

D: roh

2.0.08 Technik

TechnikBF:16.55 m 2FF: 0.00  m2

2.0.08 2.10-
2.25-B: Zementüberzug

W:roh
D:roh

2 0.09 Veloraum

VeloraumBF:24.74  m2FF: 0.00 m 2

2 0.09 2.10-
2.25-

B: ZementüberzugW:roh
D: roh

2.0.07 Keller WHG 2.1

Keller WHG 2.1
BF:10.69  m2FF: 0.00 m 2

2.0.07 2.10-

2.25-

B: Zementüberzug
W:roh

D: roh

2.0.06 Keller WHG 2.5

Keller WHG 2.5
BF:10.80  m2FF: 0.00 m 2

2.0.06 2.10-
2.25-

B:Zementüberzug
W:rohD:roh

2.0.02 Treppenhaus/Treppe

Treppenhaus/Treppe
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2.0.02 2.10-
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B: ZementüberzugW:AbriebD:roh

2.0.01 Flur/Rampe

Flur/RampeBF:22.00  m2FF: 0.00 m 2

2.0.01 2.10-
2.25-B: Zementüberzug

W:roh
D: roh
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Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung190 mm

Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung 190 mm

Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung 190 mm

Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung190 mm

E 
30

EI 30 Steinwolle 160  mm

UNITEX SW 19 0 mm

UNITEX 190 mm
demontierbar

UNITEX 60  mm
demontierbar

EI 30

EI
 3

0

EI 30

Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 3000/3000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Einlage in Bodenpl.
100/100/30 m mGefälle mit Hartbeton

erstellen

OK Ablauf = -3. 90Einlage 300/50 mm  über

die ganze Länge

OK Ablauf = -3. 18

OK Ablauf = -3. 90
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Lichtschacht  196/  80

OK=+  0.30 / H= 3.00m

STR:
-0.22

T7 0.01

5.0.05 TreppeTreppeBF:4.90 m2FF: 0.00 m 25.0.05B:Beton rohW:roh
D:roh

6.0.05 Treppe

TreppeBF:4.96 m2FF:0.00 m 2

6.0.05B:Beton rohW: roh
D:roh

7.0.05 Treppe

TreppeBF:4.96 m 2FF: 0.00  m27.0.05B:HartbetonW:roh
D:roh

STR
:

-0.22

T6 0.058
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-0.22

T5 0.0

STR
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-0.64
5

T0 0.05

35
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-0.22T6 0.04

STR:
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STR:
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STR: -0.32
BRR: -1.32
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STR:

-0.32

BRR:

-1.32
DK

STR:
-1.16 5BRR:

-2.165

7.0.01 Flur

Flur
BF:19.69  m2FF: 0.00 m 2

7.0.01 2.32-

2.47-

B: Zementüberzug
W:rohD: roh

6.0.01 Flur

Flur
BF:22.77 m2FF: 1.16 m 2

6.0.01 2.32-
2.47-B:Zementüberzug

W:roh
D:roh

5.0.01 Flur

Flur
BF:25.81  m2FF: 1.17  m 2

5.0.01 2.32-
2.47-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

0.0.4 Schleuse H 5-6-7

Schleuse H 5-6-7
BF:13.55 m 2FF: 0.00  m2

0.0.4 2.30-
2.30-B: Beton rohW:gestrichenD: roh

0.0.1 Tiefgarage, 38 PPTiefgarage, 38 PP
BF:1’241.20 m 2FF: 0.00  m20.0.1

B: HartbetonW:rohD: roh

0.0.6 Schutz- & Abstellraum

Schutz- & Abstellraum

BF:54.19  m2FF: 0.00 m 2

0.0.6 2.81 5-

2.84 5-B: Zementüberzug
W:rohD: roh

7.0.03 Waschen

WaschenBF:26.53 m 2FF: 1.64  m2

7.0.03 2.44-
2.47-B: Zementüberzug

W:roh
D:roh

7.0.02 Technik

TechnikBF:9.48 m 2FF: 0.00  m2

7.0.02 2.44-
2.47-B: Zementüberzug

W:roh
D:roh

7.0.04 Abstell

AbstellBF: 17.30  m2FF: 1.64  m 2

7.0.04 2.44-

2.47-

B: Zementüberzug
W:rohD: roh

6.0.02 Technik

TechnikBF:12.03  m2FF: 0.00 m2

6.0.02 2.44-

2.47-
B: Zementüberzug
W:roh

D: roh

5.0.02 Technik

TechnikFF:0.00  m2

5.0.02 2.44-

2.47-
B: ZementüberzugW:roh

D:roh

10.0.02 Technik

TechnikBF:24.64 m 2FF: 1.64  m2

10.0.02 2.04-
2.07-

B: Zementüberzug
W:rohD: roh

5.0.04 Abstell

AbstellFF:1.64  m2

5.0.04 2.44-
2.47-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

5.0.03 Waschen

WaschenFF:0.00  m2

5.0.03 2.44-
2.47-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

6.0.03 Waschen

WaschenBF:14.44 m 2FF: 0.00  m2

6.0.03 2.44-
2.47-B: Zementüberzug

W:roh
D: roh

6.0.04 Abstell

AbstellBF:22.91  m2FF: 0.00 m 2

6.0.04 2.44-
2.47-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

0.05 Vorraum

VorraumBF:24.65  m2FF: 0.00 m 2

0.05 2.845-
2.81 5-B:HartbetonW:gestrichenD:roh
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Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
250 mm

UNITEX Dämmung190 mm

Aussenwand Richtung TG

Stahlbeton
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UNITEX Dämmung
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UNITEX 190 mm

EI 30
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EI 30
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Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Aussenwand gegen Erdreich 22 cm XPS

Stahlbeton
250 mm

XPS Premium Plus 220 mm

Noppenbahn

Fundament Stütze 3000/3000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 4000/4000/800

Fundament Stütze 3000/3000/800

Einlage in Bodenpl.
100/100/30 m mGefälle mit Hartbeton

erstellen

OK Ablauf = -3. 18

OK Ablauf = -3. 90

Einlage 300/50 mm  über

die ganze Länge

Einlage 300/50 mm  über
die ganze Länge

OK Ablauf = -3.06

OK Ablauf = -3.06
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10.0.06 Treppe TreppeBF:4.83  m2FF:0.00 m 2

10.0.06B: Beton rohW:roh
D: roh

9.0.05 Treppe

TreppeBF:4.96  m2FF: 0.00 m 29.0.05B: Beton rohW:roh
D: roh

8.0.05 Treppe

TreppeBF:4.96  m2FF: 0.00 m 28.0.05B: Beton rohW:roh
D: roh

0.0.1 Tiefgarage, 38 PPTiefgarage, 38 PP
BF:1’241.20 m 2FF: 0.00  m20.0.1

B: HartbetonW:rohD: roh

9.0.02 Technik

TechnikBF:9.53 m 2FF:0.00  m2

9.0.02 2.04-
2.07-

B: ZementüberzugW:roh
D:roh

10.0.03 Abstell

AbstellBF:11.27  m2FF: 0.00  m2

10.0.03 2.04-
2.07-

B: ZementüberzugW:roh
D: roh

10.0.02 Technik

TechnikBF:24.64 m 2FF: 1.64  m2

10.0.02 2.04-
2.07-

B: Zementüberzug
W:rohD: roh

10.0.04 Waschen WaschenBF:20.32 m 2FF: 1.64  m2

10.0.04 2.04-
2.07-

B: Zementüberzug
W:roh

D:roh

10.0.05 Abstell

AbstellBF:3.40  m2FF:0.00 m 2

10.0.05 2.04-
2.07-

B:ZementüberzugW:roh
D:roh

9.0.03 Waschen

WaschenBF:26.56  m2FF: 1.64  m 2

9.0.03 2.04-
2.07-B: Zementüberzug

W:roh
D: roh

9.0.04 Abstell

AbstellBF:26.97 m 2FF: 1.64  m2

9.0.04 2.04-
2.07-

B: Zementüberzug
W:rohD:roh

8.0.04 Abstell

AbstellBF:27.86  m2FF: 1.64  m2

8.0.04 2.04-
2.07-B: Zementüberzug

W:roh
D: roh

10.0.01 Flur/Treppe

Flur/TreppeBF:13.51  m2FF: 0.00 m 2

10.0.01 1.92-
2.07-

B: Zementüberzug
W:roh

D: roh

9.0.01 Flur

Flur
BF:13.11  m 2FF: 0.00  m2

9.0.01 1.92-

2.07-
B: ZementüberzugW:roh

D:roh

8.0.02 Technik

TechnikBF:17.30  m2FF: 0.00 m 2

8.0.02 2.04-
2.07-B: ZementüberzugW:roh

D: roh

8.0.03 Waschen

WaschenBF:14.47  m2FF: 0.00 m 2

8.0.03 2.04-
2.07-

B:Zementüberzug
W:rohD:roh

8.0.01 Flur

Flur
BF:18.46  m 2FF: 0.00  m2

8.0.01 1.92-
2.07-B: ZementüberzugW:roh

D:roh

0.0.5 Schleuse H 8-9-10

Schleuse H 8-9-10
BF:8.86  m2FF: 0.00 m 2

0.0.5 1.90+
1.90+B:BetonW:gestrichenD: roh

BA Varino

BA Varino

BA Varino

BA Varino

41/141 Störenbergstrasse 16
Q: 20.0 kW
m: 688 l/h

29 Störenbergstrasse 13
Q: 15.0 kW
m: 516 l/h

28 Seehaldestrasse 5
Q: 15.0 kW
m: 516 l/h

TS24.2
35 kW
80 m
1'204 kg/h
H-40+40TS24.3

20 kW
19 m
688 kg/h
H-32+32

TS24.4
15 kW
12 m
516 kg/h
H-25+25

TS54.1
26 kW
11 m
895 kg/h
H-32+32

TS54.2
15 kW
44 m
516 kg/h
H-25+25

Tiefstpunkt 398 m.ü.M.

Höchstpunkt 426 m.ü.M.

Niveau:
Tiefstpunkt: 398 m.ü.M
Höchstpunkt: 426 m.ü.M
Heizzentrale: 414 m.ü.M

TS8
984 kW
2x 328m
33'849 kg/h
2x H-110

H110/180

H110/180

H110/180

H110/180

Leerrohr
ca. 80mm

Schutzrohr 500mm

7m

2m

42) Dr. A.O. Fleisch-Str. 1
Q: 25.0 kW (25K)
m: 860 l/h

TS4.3
935 kW
2x 60 m
26'803 kg/h
2x H-110

5m

TS36
18 kW
8 m
619 kg/h
H-25+25

TS31
62kW
21m
2'133 kg/h
H-50+50

531

34 WH 4Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h

35 WH 5Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h

36 WH 6Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h

37 WH 7Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h
40 WH 10Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h

39 WH 9Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h

38 WH 8Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h

32 WH 2Q: 17.0 kW (75/50)

m: 585 l/h

31 WH 1Q: 16.0 kW (75/50)

m: 550 l/h

33 WH 3Q: 7.0 kW (75/50)

m: 240 l/h

TS41.1
316 kW
2x 43 m
10'870 kg/h
2x H-90

TS33
50 kW Res.
1 m
1'720 kg/h
H-40+40

2x Kupplung H-90

Terrain

Trassenwarnband

Sandbett

4x H-110 in
Schutzrohr
(SBB)

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 180 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 1x

Sandbett mind. 1100 mm

Pex H63+63

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 500 mm

mind. 100 mm

300 500

1100

300

mind. 1400 mm

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 160 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 1x

Sandbett mind. 1100 mm

Pex H50+50

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 125 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 1x

Sandbett mind. 1100 mm

Pex H40+40

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 110 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 1x

Sandbett mind. 1100 mm

Pex H32+32

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 90 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 1x

Sandbett mind. 1100 mm

Pex H25+25

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 200 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 1x

Sandbett mind. 1100 mm

Pex H75+75

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 160 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbett mind. 1060 mm

160150 150

770

160 150

Pex H-90

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 180 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbett mind. 1060 mm

180150 150

770

180 150

Pex H-110

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 75mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbett mind. 1060 mm

75150 150

770

75 150

Pex H-25

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 75mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbett mind. 1060 mm

75150 150

770

75 150

Pex H-32

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 90mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbett mind. 1060 mm

90150 150

770

90 150

Pex H-40

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 110mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbett mind. 1060 mm

110150 150

770

110 150

Pex H-50

Bus-Ltg.

Bus-Ltg.

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 180 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbettmind. 1080 mm

150 150

1470

150

Pex H-110 V1

Bus-Ltg.

mind. 700 mm

mind. 100 mm

Da 180 mm

mind. 100 mm

Terrain

Warnband 2x

Sandbett

mind. 1360 mm

180150 150

810

180 150

Pex H-110 V2

Bus-Ltg. Bus-Ltg.

150150 180180180180

Bus-Ltg.

mind. 100 mm

Da 180 mm

Tel. 0041 (0)52 369 08 08
Fax 0041 (0)52 369 08 09

isoplus (Schweiz) AG
Alte Landstrasse 39
CH-8546 Islikon

info@isoplus.ch
www.isoplus.ch

Datum:
23.12.2022

Massstab:

Gezeichnet:
JS

Objekt-Nr.:
P102064

Format:
A0-Querf

Version:

Netzleitungen WV Mammern

WV Mammern
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Revidiert:

Format:

Datum:
15.8.2022

Massstab:

Revidiert:

Objekt Nr:
R-1502

Gezeichnet:
pr

Plan Nr.:Bauherrschfat Wärmenetz:
Wärmeverbund Genossenschaft Mammern, c/o Ingrid von Känel, Oberhofstrasse 17, 8265 Mammern

Planung WV Mammern

AutoCAD SHX Text
LKWD

AutoCAD SHX Text
LKWD

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
.


	Pläne und Ansichten
	Layout4-ISO A0-Quer


